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Resumen
Introducción− Actualmente en Colombia, existe gran in-
terés por la aplicación de energías renovables y la diversifi-
cación de la matriz energética. Por lo tanto, en el presente 
trabajo se muestran los resultados de la simulación de una 
planta solar térmica hibrida de ciclo Brayton cerrado en 
Colombia, que recibe calor de un sistema de concentración 
de torre central y heliostatos. El recurso solar se estima por 
un modelo horario, adicionalmente cuenta con una cámara 
de combustión que utiliza gas natural como combustible, 
la cual garantiza la estabilidad del calor suministrado a la 
planta. La ubicación de la planta se selecciona en función 
de la radiación global y difusa media diaria mensual, y 
adicionalmente, se realiza una simulación de los princi-
pales parámetros de operación, optimizando la potencia y 
el rendimiento global en función de la relación de presión. 
Por último, se realiza un análisis exergético de la planta, 
especialmente de los componentes afectados por la variación 
de la radiación en el día.
Objetivo− Evaluar una planta solar térmica de concen-
tración de ciclo Brayton cerrado, desde el punto de vista 
energético y exegético bajo las condiciones ambientales de 
Colombia.
Metodología− Integrar en lenguaje modélica, por medio 
de un compilador Dymola un modelo de recurso solar, un 
modelo energético y un modelo exergético aplicado a las 
condiciones ambientales de Colombia. 
Resultados− Se presenta el análisis correspondiente a la 
evolución de los principales parámetros de operación de la 
planta a lo largo del día, la variación del rendimiento y la 
potencia en función de la relación de presiones. 
Conclusiones− Es viable técnicamente la operación de 
una planta solar térmica de concentración de ciclo Brayton 
en algunos lugares de Colombia, dado el recurso solar dis-
ponible y el ahorro de combustible que genera a pesar del 
detrimento del rendimiento energético y exergético. 
Palabras clave− Energía Solar Térmica, Concentración 
Solar, Ciclo Brayton Cerrado, Radiación solar, Destrucción 
de exergía.
Abstract
Introduction− Actually in Colombia, there is great inter-
est in the application of renewable energy and the diversi-
fication of the energy matrix. Therefore, in this work, are 
presented the results of the simulation of a hybrid solar 
thermal plant of closed Brayton cycle in Colombia, that re-
ceives heat from a concentration system of central tower and 
heliostats. The solar resource is estimated by a time model 
validated initially, additionally with a combustion chamber 
that uses natural gas as fuel, which guarantees the stability 
of the heat supplied to the plant. The location of the plant 
is selected based on the global and diffuse average monthly 
radiation per day, and additionally, a simulation of the 
main operating parameters is carried out, optimizing the 
power and overall performance as a function of the pressure 
ratio. Finally, an exergy analysis of the plant is developed, 
especially of the components affected by the variation of the 
radiation during the day.
Objective− Evaluate a thermal solar plant of closed 
Brayton cycle concentration, through an energetic and 
exegetical analysis under the environmental conditions 
of Colombia.
Methodology− Integrate a model of solar resource, an 
energetic model and an exergy model applied to the envi-
ronmental conditions of Colombia in model language in a 
Dymola compiler.
Results− The evolution of the main operating parameters 
of the plant throughout the day, the variation of the perfor-
mance and the power depending on the pressure ratio are 
presented and analyzed.
Conclusions− It is technically feasible the operation of 
a solar thermal plant of concentration of Brayton cycle in 
some places of Colombia, given the available solar resource 
and the fuel saving that it generates despite the detriment 
of the energetic and exegetical performance.
Keywords− Solar Thermal Energy, Solar Concentra-
tion, Closed Brayton Cycle, Solar Radiation, Exergy 
destruction.
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I. IntroduccIon
La energía proveniente del sol es fundamental para 
muchos procesos vitales que se cumplen en nuestro 
planeta y en especial para todo ser vivo, en total el 
promedio de la superficie exterior de la tierra recibe 
(1,7 x 1014 kW) de radiación solar y se estima que en 
84 minutos se recibe el equivalente a la demanda de 
energía mundial de un año [1]. Debido a la variación 
en los precios de los combustibles y al fuerte interés 
del hombre en desarrollar fuentes de energía de bajo 
impacto ambiental y a partir de los altos niveles ac-
tuales de contaminación, se ha incrementado la nece-
sidad de diseñar nuevas aplicaciones para aprovechar 
el potencial de recursos renovables como el viento y 
la energía proveniente del sol. Esta última fuente 
energética cuenta desarrollos relevantes, tales como, 
la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica 
de concentración, cuyas aplicaciones para generación 
de energía eléctrica 1,1 GW de capacidad instalada en 
el 2011 a 4,8 GW de capacidad instalada en el 2015, 
la cual representa un crecimiento del 436% en solo 
cuatro años. Sin embargo, en países como Colombia 
este tipo de tecnología aún no se han desarrollado 
significativamente estas aplicaciones, por lo tanto, 
se estima relevante y pertinente, teniendo en cuenta 
su análisis estratégico como posibles fuentes con alto 
potencial de generación energética para el país [2]. 
Desde el punto de vista de la energía solar tér-
mica la radiación solar incidente, a veces llamada 
insolación, se mide como irradiación, o la energía por 
unidad de tiempo por unidad de área (kW/m2); es fun-
damental en la simulación, el diseño y la operación 
de cualquier sistema solar térmico de concentración. 
Igualmente, la determinación de la radiación solar 
por hora, recibida durante el día medio de cada mes, 
es primordial para calcular el rendimiento del colec-
tor solar durante todo el día [3]. Debido a estos facto-
res y al bajo nivel de información disponible sobre da-
tos reales medidos en muchos lugares del planeta, se 
han desarrollado importantes modelos de estimación 
horaria de la radiación, a partir de valores medios 
diarios para un día particular del año [4], [5]; entre 
los cuales se destaca el trabajo de Geymard, quien 
plantea mejoras a modelos anteriores desarrollados, 
para lograr ajustes contra valores reales menores a 
(1) aplicando Mean Beas Error [6].
Los sistemas de concentración de alta temperatu-
ra operan a temperaturas superiores a los 450 °C, 
llegando incluso a superar los 1000°C y a diferencia 
de los sistemas de media temperatura, estos pueden 
operar en ciclos Rankine, Stirling o Brayton según 
el tipo de concentración [7]. Los sistemas Brayton 
aplicados a plantas solares termoeléctricas, están en 
proceso de desarrollo y en la actualidad solo se cuenta 
con pequeñas plantas para investigación y desarrollo 
[8]. Adicionalmente se cuenta con estudios de simu-
lación de sus condiciones de operación y sus avances, 
en temas primordiales como los receptores solares, su 
operación y características [9], [10], optimizaciones de 
la distribución del campo de Heliostatos en función 
de ubicación [11], optimización del desempeño de un 
ciclo Brayton solar [12], [13] y la optimización de un 
ciclo similar, pero teniendo en cuenta la variación 
del calor especifico del fluido de trabajo [14]. En la 
actualidad ya se cuenta con modelos termodinámicos 
para ciclos Brayton solar de una o varias etapas de 
expansión y compresión, pero simulados y optimiza-
dos para un valor radiación solar [15], [16]; lo que ha 
permitido realizar simulaciones de la variación de 
la operación de plantas solares termoeléctricas, en 
plantas con turbinas de una sola etapa con datos de 
radiación solar disponible para días y lugares espe-
cíficos [17], [18].
Desde el punto de vista de análisis de exergía, se 
han desarrollado trabajos en plantas de ciclos con 
aporte solar por torre y Heliostatos para estimar su 
eficiencia [19], junto a ciclos combinados o inferiores 
[20] y otros enfocados en ciclo Brayton, específica-
mente con aire y dióxido de carbono en condiciones su-
percríticas como fluidos de trabajo con recalentamien-
to [21], o con doble compresión [22], incluyendo ciclos 
inferiores supercríticos y transcríticos para evaluar 
su operación y la capacidad de generación [23]. 
De otra parte, en Colombia la generación eléc-
trica depende de sistemas hidráulicos y térmicas 
convencionales en gran medida y el país requie-
re diversificar la matriz energética, aprovechando 
sus recursos renovables. En este orden de ideas, el 
presente trabajo, muestra el análisis de una plan-
ta solar térmica de concentración híbrida de ciclo 
Brayton cerrado que recibe calor de un sistema de 
torre central y heliostatos, donde la energía solar 
incidente se estima con un modelo de predicción de la 
irradiación horaria para la ciudad de Barranquilla, 
Colombia. Adicionalmente, el ciclo recibe calor de una 
cámara de combustión que opera con gas natural, 
que permite mantener aproximadamente constante 
la generación de energía eléctrica a lo largo del día. 
El análisis presentado, permite evaluar variables de 
operación como temperaturas, calor suministrado 
y potencia a lo largo del día; teniendo en cuenta la 
temperatura ambiente del lugar y las estrategias de 
optimización de las condiciones de operación de la 
planta; en función de su relación de presiones, para 
posteriormente, realizar un análisis de destrucción 
de exergía de los componentes que interfieren en la 
operación de la planta. 
II. MetodologIa
En esta sección se presenta el modelo de estima-
ción del recurso solar, la configuración detallada 
de la planta solar térmica de ciclo Brayton cerrado 
y su respectivo modelo termodinámico acoplado al 
modelo solar y por último se presenta el modelo de 
destrucción de exergía y se describen los análisis 
realizados.
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A. Modelo Solar
La estimación de la radiación solar en diferentes 
momentos del día se realiza con el modelo Daily Inte-
gration Approach (DI model por sus siglas en inglés) 
el cual, la radiación total o global instantánea en una 
superficie horizontal Ih. Este se define como la suma 
de sus componentes, la radiación directa y la difusa 
tal como se muestra en (1).
Ih  = Ibh + Idh (1)
donde se despeja la radiación directa Ibh y se mues-
tra en (2), dicha radiación directa será la utilizada 
en el concentrador solar.
Ibh = Ih − Idh (2)
Se introducen las relaciones rd y rt para desin-
tegrar los valores de hora a lo largo del día según 
(3) y (4) para poder estimar valores en un momento 
particular del día. 
rd = Idh/D − h (3)
rt = Ih/H −h (4)
donde H −h y D − h representan el valor diario medio 
mensual de largo termino para la radiación total y 
difusa, las cuales se pueden obtener con facilidad de 
la NASA [24], donde dichos datos son calculados con 
información de 22 años de análisis de imágenes sa-
telitales y son de libre acceso. Para el desarrollo del 
modelo DI los valores de rd se pueden estimar según 
Liu [4], los valores de rt según Collares y Geymard 
[5], [6].
B. Esquema de la Planta y    
Modelo Termodinámico 
El análisis termodinámico de la planta que utiliza 
aire como fluido de trabajo se basa en el esquema de 
la Fig. 1, donde se observa el esquema de la planta 
con un compresor (proceso 1-2) y una turbina (proce-
so 5-6), ambos adiabáticos e irreversibles, y procesos 
de transferencia de calor isobáricos en el recuperador 
(procesos 2-3 y 6-7), el receptor solar (proceso 3-4) y 
la cámara de combustión (proceso 4-5). También se 
observa el sistema de concentración por medio de un 
sistema de heliostatos y un receptor de torre central, 
por último, se tiene un intercambiador de calor al 
ambiente (proceso 7-1). 
En la Fig. 2, se observa el diagrama temperatura-
entropía. En esta figura, Q
. 
hs representa el calor 
suministrado por el sistema de concentración so-
lar (proceso 3-4), Q
. 
hc el calor suministrado por el 
intercambiador de calor de la cámara de combustión 
(proceso 4-5) y Q
. 
l es el calor residual liberado por 
el sistema hacia el ambiente con temperatura Tl 
(proceso 7-1).
Fig. 1. Esquema general de la planta.
Fuente: Autores.
Fig. 2. Diagrama temperatura entropía de la planta.
Fuente: Autores.
En el desarrollo de los modelos termodinámicos se 
tienen en cuenta las siguientes suposiciones:
• Los balances de energía y exergía se plantean en 
estado estable para el momento en que se calcula 
la radiación solar en cualquier momento del día.
• Los cambios de energía cinética y potencial son 
despreciados.
• La exergía química de los componentes no es te-
nida en cuenta.
• Los procesos de expansión y compresión son adia-
báticos.
Las ecuaciones (5), (6) y (7) representan el balance 




. Cp(T2 − T1) (5)
T2s = T1 rp(γ − 1)/γ (6)
ηc = (T2s − T1)/ (T2 − T1) (7)
Donde W
. 
c representa el trabajo del compresor, 
rp es la relación de compresión, m
.  es el flujo másico 
de aire y ηc es el rendimiento isentrópico del com-
presor. Por último Cp es calor específico del aire. 
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Para el presente trabajo se asume un calor específico 
del aire constante, tomando un valor medio entre 
las temperaturas máximas y mínimas de cada 
componente. Los cálculos de los valores medios del 
calor específico y el coeficiente adiabático se hacen 
a partir de los polinomios de la literatura [25], [26]. 
El recuperador de calor se representa por medio 
de su eficiencia ηr (8), que se expresa mediante la 
ecuación 8. Se debe tener en cuenta que si T6 < T2 el 
recuperador no opera.
ηr = (T3 − T2)/(T6 − T2) = (T7 − T6)/(T2 − T6) (8)
Las ecuaciones (9), (10) y (11) representan el 
balance de energía y la eficiencia de la turbina.
W
. 
t  = m
.  Cp(T6 − T5) (9)
T6s = T5 rp(1 − γ)/γ (10)
ηt = (T6 − T5)/(T6s − T5) (11)
La energía disponible en el receptor del concen-
trador solar Q
.
 hs1, se define como la energía recibida 
del campo de heliostatos Q
.
  r menos la energía pérdida 
en el receptor por transferencia de calor Q
.
  p, como 










r = ηo (Ibn /1000) Ao (11)
En general, las pérdidas de energía, se 
pueden evaluar de dos formas, la primera de un 
modo efectivo en el que se asume que hay una 
dependencia lineal entre las pérdidas y la diferencia 
de temperaturas entre el ambiente y el receptor 
solar, dicha proporcionalidad se define de forma 
aproximadamente constante [12], [15], [27]. En la 
segunda forma se asignan los valores lineales de 
la diferencia de temperatura para las pérdidas por 
convección y conducción, pero no lineales para las 
pérdidas por radiación [27], [15], [12]. En este caso 
el análisis se realiza según la primera metodología, 




p = Ar(hw(Ths − Tl ) + Ucond(Ths − Tl ) +  ασ(T 4hs  − T 4l  ))(14)
donde Ths y Ar  son la temperatura y el área del 
receptor central, hw y Ucond son los coeficientes de 
transferencia de calor por convección y conducción. 
Adicionalmente, α es la emisividad de la superficie 
del receptor central y σ es la constante de Estefan 
Boltzmann, cuyo producto forma hr que representa 
el coeficiente de transferencia de calor por radiación. 
Ahora se define un coeficiente global de transferencia 




p = Ar ((hw + Ucond + hr )  (Ths − Tl )) (15)
Q
. 
p = Ar UL (Ths − Tl ) (16)
Por último se introduce un parámetro de pérdidas 
M como se muestra en (17).
M = (UL Tl Ar)/(ηo(Ibh /1000) Ao ) (17)
Adicionalmente en la ecuación (18), representa el 
calor entregado por el sistema de concentración solar 




. Cp (T4 − T3 ) (18)
también el rendimiento del intercambiador de 
calor de receptor solar se define por (19) y (20).
Q
.
hs = ηhs Q
.
hs1 (19)
ηhs = (T4 − T3 )  / (Ths − T3 ) (20)
La energía generada en la cámara de combustión 
se estima según (21), (22) y (23).
Q
.






. Cp (T5 − T4) (22)
ηic = (T5 − T4)/(Thc − T4) (23)
donde Q
.
hc1 es el calor suministrado por la cámara 
de combustión y Q
.
hc es el calor suministrado el 
fluido de trabajo por intercambiador de la cámara 
de combustión, ηcc la eficiencia de la cámara de 
combustión, ηic la eficiencia del sistema de trasferencia 
de calor en la cámara de combustión, Qhlv es el poder 
calorífico inferior del combustible y m. f representa el 
flujo de masa del combustible y Thc es la temperatura 
de la cámara de combustión. 
De otra parte, es claro que los valores de Q
.
 h y Q
.
 hc 
representan el calor total entregado al fluido de 
trabajo, por lo tanto, definiremos como el calor total 
suministrado Q
.
 h por medio de (24)
Q
.
 h = Q
.





l el calor disipado al medio am-





 Cp (T7 − T1) (25)
mientras que el rendimiento del intercambiador 
de calor al ambiente ηl por (26).
ηl = (T1 − T7)/ (Tl − T7) (26)
Por último, el rendimiento global de la planta tér-
mica η se calcula con (27).
η = ((W
. 
t − Wc)/ Q
. 
h + ((Ibh /1000) * Ao ) (27)
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C. Análisis Exergético
La última etapa del análisis de la planta consiste en 
determinar la destrucción de exergía, a partir de su 
balance de exergía en cada componente, en este sen-
tido la evaluación de la destrucción de exergía para 
el compresor se realiza con la ecuación (28), para la 
turbina con la ecuación (29), para el recuperador con 
la ecuación (30), el intercambio de calor al ambiente 
con la ecuación (31) y para la cámara de combustión 





 c − m
.












 (e6 − e7 ) − m
.












 (e5 − e4 ) − E
.
 qcc (32)
Para resolver las anteriores ecuaciones se debe 
tener en cuenta (33) y (34).
E
.
qj = (1 − T0/Tj ) Q
.
  j (33)
e = (h − h0 ) − T0 (s − e0 ) (34)
Donde E
.
qj es la exergía asociada con la transfe-
rencia de calor, e la exergía asociada a la masa E
.
d, 
es la destrucción de exergía, h y s son la entalpia y 
entropía específica. Adicionalmente el subíndice 0 
representa las condiciones ambientales.
Respecto al sistema de concentración solar, se 
utiliza las relaciones desarrolladas por Parrott [29], 
de esta forma la exergía destruida por el campo de 




 =  Ibn A0   ψ   (1 − ηo )                ηth     ηo (35)
ψ = 1 − 4 T0  (1 − cosϑ)¼ + 1  (T0)
4
             3 Ts                         3   Ts (36)
ηth = α − (T
 4
hs εσFview + hconvfconv (Ths − T0)
                             ηo Ibh (Ao/Ar )
(37)
Por último, para el receptor de la torre central 
del sistema de concentración solar la destrucción de 
exergía se puede calcular con (38) y (39).
E
.
d,recep = Einp ηo − m
.
 (e3 − e4 ) (38)
Einp
 
=  Ibh Ao  ψ           ηth ηo  (39)
IV. resultados
Esta sección se divides en tres partes: en la primera 
sección se presenta la validación del modelo de re-
curso solar y termodinámico de la planta, la segunda 
sección muestra la simulación y optimización energé-
tica de la planta. Para esto, se toma como referencia 
la Planta del proyecto Solugas en Sevilla, España. 
Dicha planta es un desarrollo de la empresa Abengoa 
y cuenta con una turbina de gas Mercury 50, que 
opera con un flujo másico m. de 17.9 kg/s, relación 
de presión global rp de 9.9, un heat rate de 9350 kJ/
kW-h, temperatura máxima de entrada a la turbi-
na 1423 K y una potencia nominal de 4600 kW. La 
planta posee una torre central de 75 m de altura y 69 
Heliostatos de 121 m2 cada uno. Por último, la sec-
ción tres muestra el análisis de exergía de la planta
Los modelos descritos anteriormente, se imple-
mentaron utilizando como herramienta computacio-
nal el lenguaje Modelica por medio de una licencia 
para un compilador Dymola, dicho leguaje tiene co-
mo ventajas que el mismo configura la causalidad 
computacional de los modelos y pueden utilizarse 
las escalas de tiempo a conveniencia del trabajo a 
realizar.
A. Validación del Modelo Solar y Termodinámico
El modelo DI permite estimar la irradiación hora-
ria en cualquier lugar y día del año. Dado que en 
muchos lugares de Colombia es difícil tener acceso a 
datos radiación normal directa, este modelo es muy 
útil para estimar los valores de radiación del sitio. 
Para el presente trabajo, se realizó una validación 
por medio de Mean Bias Error (MBE por sus siglas 
en inglés). Este cálculo reduce el error en la medida 
que el resultado se acerque a cero (0). Adicionalmen-
te se validaron los datos del 20 de Julio de 2016, 
correspondientes a la estación Sanlucar en Sevilla, 
España logrando un MBE de (0,06), valor aceptable 
según las valoraciones hechas anteriormente [30], 
[31], [32].
En la Fig. 3, se muestran los valores medios anua-
les de la radiación global (H−h) y difusa media diaria 
mensual (D−h) para las ciudades de Cúcuta (Cu), 
Barranquilla (Ba) y Cartagena (Ca) en Colombia 
y la ciudad de Sevilla (Se) en España, debido a que 
la planta a modelar se valida con la planta Solugas 
ubicada en las afueras de dicha ciudad. Se observa 
que el mayor valor de la radiación global se presenta 
en la ciudad de Barranquilla y el menor en Cúcuta. 
Respecto a la radiación difusa la mayor se presenta 
en Cúcuta y le menor es Sevilla muy cercana en va-
lor a la de Barranquilla. En este sentido, se toma la 
ciudad de Barraquilla para simular la planta solar 
dado que su valor medio anual de radiación es el 
más alto, incluso comparado con Sevilla en España.
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Fig. 3. Valores promedio anuales de radiación global y difusa 
media diaria mensual, para varias ciudades.
Fuente: Autores.
A continuación, se realiza la validación del modelo 
termodinámico de la planta, para esto se utilizan los 
datos de la Tabla 1, tomados de la literatura [15], [17], 
[18]. La validación del modelo se realiza con datos de 
la planta Solugas con respecto a valores estimados 
de otros estudios, para lo cual se toma una radiación 
normal directa (Ibh) de 860 W/m2. En los resultados 
que muestra la Tabla 2, se observa una desviación 
mínima en la mayoría de los valores y se nota que a 
pesar de estimar las pérdidas del receptor por medio 
de un valor global de transferencia de calor se puede 
estimar muy bien la temperatura del receptor (Ths); 
aunque la temperatura de la salida del receptor (T4) 
presenta la mayor variación y esto se debe a que el 
modelo de pérdidas de calor en el receptor central se 
asumió como lineal según lo descrito en el modelo. 
Es importante recordar que los balances de energía 
de la planta con el cual se obtiene el modelo termodi-
námico, se evalúan de forma estacionaria para cada 
momento del día donde se estima el recurso solar.
tabla 1. ParáMetros de ValIdacIón del Modelo 
terModInáMIco de la Planta.
Ao = 8367 m2 Ar= 18.4 m2 No = 0.73
ηt = 0.88 ηcc = 0.98 ηr = 0.775
ηhc = 0.98 Tl = 288 K M = 0.29
ηc = 0.815 ηhs = 0.98 rp = 9.9
Qlhv = 47141 kJ/kg Ths = 1430 K m
.
 = 17.9 kg/s
Fuente: [15], [17], [18].






T1 (K) 293 294 0,34
T2 (K) 590 590 0.00
T3 (K) 809 822 1.58
T4 (K) 1060 1029 2.92
T5 (K) 1423 1422 0.07
T6 (K) 875 890 1.69
T7 (K) 652 657 0.76
P (K) 4570 4647 1.59
Ths (K) 1095 1088 0.64
Fuente: Autores.
B. Simulación y Optimización de la Planta
Una vez desarrollado y validado el modelo DI de 
estimación de la radiación solar directa y ajusta-
do a las condiciones de la ciudad de Barranquilla, 
Colombia; se realiza la simulación de la planta ali-
mentada con dicho modelo solar. Para el desarrollo 
de la simulación en Dymola, se toma un periodo de 
24 horas y se simula de manera tal que, el modelo 
solar entregue el valor de la radiación directa (Ibh) 
cada hora y en ese instante se estiman todos los pa-
rámetros de operación de la planta. Lo anterior con 
el objetivo de evaluar la influencia de la radiación 
solar y la temperatura ambiente a lo largo del día.
Para la simulación de la planta solar térmica 
de concentración de ciclo Brayton descrita en los 
modelos, en el caso de Barranquilla, Colombia; se 
han considerado los parámetros necesarios para 
cada componente descritos en la Tabla 2. Dicha 
tabla, define valores estimados en la literatura 
descrita de la planta Solugas y el valor del poder 
calorífico inferior del gas natural que se distribuye 
en Barranquilla Qlhv = 42624 kJ/kg, proveniente 
de los yacimientos en el mar de la Guajira colom-
biana. Por último, se procede a registrar la toma 
de una temperatura media diaria ambiente para 
la ciudad y con ella se desarrolla la simulación 
del modelo. Adicionalmente, se toma un valor de 
ηhs = 0.78 y los valores de temperatura ambiente 
(Tl), para utilizarlos en la simulación horaria son 
reportados por el instituto de hidrología, meteoro-
logía y estudios ambientales.
En la Fig. 4 se observan la variación de la po-
tencia con respecto a la temperatura ambiente 
en diferentes horas del día y se observa como 
se conoce que la potencia de salida varia con la 
temperatura ambiente para una turbina de gas 
independiente de la radiación solar dada la confi-
guración de la cámara de combustión, generándo-
se que cuando la temperatura ambiente aumenta 
la potencia disminuye, en este caso la potencia es 
máxima en horas de la madrugada cuando la tem-
peratura ambiente es mínima y viceversa después 
del mediodía.
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Fig. 4. Evolución de la temperatura ambiente y la potencia 
de la planta en Barranquilla a lo largo del día.
Fuente: Autores
Se detalla en la Fig. 5 la evolución del calor sumi-
nistrado a la planta por el sistema de concentración 
solar Q
.
hs y la cámara de combustión Q
.
hc, donde el 
calor suministrado al fluido de trabajo en el recetor 
solar es el 41.23% del calor total requerido por la 
planta para operar en el momento de máxima radia-
ción. Lo anterior implica una reducción del consumo 
de combustible en ese instante de 0.11015 kg/s, que 
se debe reflejar en la reducción de costos de opera-
ción y de emisiones contaminantes, aunque dicha 









0 5 10 15 20 25
kW
Fig. 5. Evolución del calor suministrado y el trabajo neto 
de la planta en Barranquilla a lo largo del día.
Fuente: Autores.
La Fig. 6 muestra la evolución de las temperatu-
ras de la planta a lo largo del día, se observa que la 
variación de temperatura a la salida del compresor 
T2 entre 611 y 628 K influenciada por la temperatura 
ambiente, mientras la temperatura de salida de la 
cámara de combustión T5 tiene una variación menor 
entre 1418 y 1424 K. Adicionalmente se observa la 
influencia de concentrador solar temperatura a la 
salida del receptor T4 la cual llega a un máximo de 
1063 K, que es inferior a la temperatura del receptor 
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Fig. 6. Evolución de las temperaturas de la planta en 
Barranquilla a lo largo del día.
Fuente: Autores.
Para optimizar la operación de la planta, se ana-
lizan los datos a partir de la relación entre la tem-
peratura de la cámara de combustión Thc y la tempe-
ratura ambiente Tl; la cual se define como RT, para 
las condiciones de operación se utiliza Thc = 1430 K y 
Thc = 301 K, cuya TR = 4.75. adicionalmente seleccio-
nan RT = 5 donde Thc es 1505 K, siendo ligeramente 
superior al límite metalúrgico de los alabes de la 
turbina y por ultimo RT = 4.
En la Fig. 7 se observa la optimización de la po-
tencia, en función de la relación de presión para dife-
rentes relaciones de temperatura (RT); donde se ob-
serva como la reducción de RT afecta drásticamente 
la potencia generada, igualmente modifica le punto 
de máxima potencia como se observa en la tabla 3, 
donde se observa como baja el valor de rp donde la 
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Fig. 7. Evolución de la potencia de la planta para diferentes 
relaciones de temperatura en función de la relación de presión. 
Fuente: Autores.
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parte, se puede notar que en las condiciones de opera-
ción RT = 4.75 la máxima potencia está muy cerca de 
la relación de operación de diseño de la turbina (9.9).
tabla 4. Valores de relacIón de PresIón Para 
la efIcIencIa global MáxIMa.
rp rp
NSRT5 5.7 SSRT5 6.7
NSRT4.75 5.3 SSRT4.75 6.3
NSRT5 4.2 SSRT4 5
Fuente: Autores.
C. Análisis de Exergía
A continuación se describe el análisis de exergía 
de la planta, teniendo en cuenta que al igual que el 
análisis de energía se realiza el balance de exergía de 
forma estacionaria en el momento en que se estima 
el recurso solar. Tal como se observó en el análisis 
energético, el aporte solar es variable en el día y es 
la cámara de combustión, la cual garantiza una ope-
ración aproximadamente estable; esto permite que 
la destrucción de exergía en el compresor, turbina, 
regenerador e intercambiador ambiente varíen muy 
poco a lo largo del día, influenciados por la tempera-
tura ambiente.
Para la estimación de la destrucción de exergía en 
los diferentes componentes los valores de entropía, se 
toman de la librería Media de Dymola que posee las 
propiedades del aire y la definición de los estados de 
la Fig. 2. En el software se realiza este procesamien-
to, con las temperaturas estimadas en el análisis 
energético y la relación de presiones, tomando como 
referencia la temperatura de entrada el compresor de 
115000 Pascales; teniendo en cuenta que los proce-
sos de transferencia de calor son isobáricos, adicio-
nalmente en el caso de la destrucción de exergía del 
concentrador solar se utilizan los parámetros de la 
Tabla 5, tomados de [16], [22], [23].
tabla 5. ParáMetros de sIMulacIón Para la Planta solar.
Ítem Valor Unidades
Temperatura Referencia Sol (Ts) 5800 K
Absortancia (α) 0,95
Emisividad térmica (ε) 0,85
Factor de visión radiactiva (Fview) 1
Factor de perdidas convectivas (fconv) 1
Coeficiente transferencia 
calor convectivo (hconv) 5 W/(m
2 K)
Angulo de cono del sol (ϑ) 0,005 rad
Fuente: Autores.
En la Fig. 9 se muestra la destrucción de exergía 
en los componentes en los que varía el intercambio de 
energía a lo largo del día y por lo tanto la destrucción 
Respecto a la eficiencia global del ciclo, en la Fig. 
8 se observa la variación del rendimiento global de 
la planta con la respecto a la relación de presión. Las 
líneas continuas (NSRT) representan la variación 
del rendimiento global cuando no hay aporte solar 
para diferentes relaciones de temperatura (RT) y las 
líneas no continuas (SSRT) representan el valor del 
rendimiento global cuando el aporte solar es máximo 
alrededor del mediodía.
tabla 3. Valores de relacIón de PresIón 

















Fig. 8. Evolución del rendimiento global en 
función de la relación de presión.
Fuente: Autores.
Se puede observar en la Fig. 8 al igual que sucede 
con la potencia, que la eficiencia global también dis-
minuye con RT, y en este caso, la eficiencia es mucho 
más baja en el máximo aporte solar; esto debido a 
las pérdidas del sistema de concentración solar que 
afectan directamente el rendimiento, también se ob-
serva que después del valor máximo la disminución 
de la eficiencia es mayor cuando no hay aporte solar.
En la Tabla 4, se observa los valores de rp a los 
cuales el rendimiento es máximo, donde en la confi-
guración NSRT los valores máximos se presentan a 
menores relaciones de presión que en la configuración 
SSRT, disminuyendo en el valor de rp cuando dismi-
nuye el valor de RT.
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de exergía. En el caso de la cámara de combustión (E .
d,cc), la destrucción de exergía pasa de un máximo de 
7583 kW en la madrugada cuando el sistema opera 
solo con gas natural, a un valor de 3785 kW cuando 
el aporte solar es máximo, lo que representa una 
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Fig. 9. Evolución de destrucción de exergía en el 
concentrador solar y la cámara de combustión.
Fuente: Autores.
De otra parte, en los componentes del sistema de 
concentración la destrucción de exergía aumenta, 
como es el caso del campo de Heliostatos (E
. 
d,heli); 
donde la destrucción de exergía pasa de 0 kW a 4202 
kW en el punto de mayor aporte solar. Por último, el 
receptor central (E 
.
d,rrecep) es el elemento donde más 
aumenta la destrucción de exergía, la cual pasa de 
0 kW a 14730 kW debido a las perdidas y la transfe-
rencia de calor bajo condiciones de alta temperatura, 
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Fig. 10. Aporte de cada componente 
en la destrucción de exergía. 
Fuente: Autores.
En la Fig. 10, se observa el porcentaje de destruc-
ción de exergía de cada componente con respecto al 
total cuando la planta opera sin aporte solar, solo 
con gas natural (NS) y cuando el aporte solar es 
máximo (SS). En el primer caso, se observa que la 
destrucción de exergía es mayor en la cámara de 
combustión (E 
. 
d,cc) con un 45.57% y en el intercam-
biador de calor al ambiente (E 
. 
d,amb) con un 44.13% 
cuando no hay aporte solar. Sin embargo, con el 
aporte solar los componentes que más destruyen 
exergía son el receptor solar (43.74%) y el intercam-
biador de calor al ambiente (24.44 %).
V. conclusIones
Se ha modelado una planta solar térmica de concen-
tración hibrida de ciclo Brayton cerrado, bajo las con-
diciones de temperatura ambiente y radiación solar 
para la ciudad de Barranquilla, Colombia; donde se 
ha asumido una restricción para que la potencia a lo 
largo del día sea casi constante y de esta forma, se ha 
desarrollado la oportunidad de evaluar la influencia 
de las condiciones de la ciudad en su operación, desde 
el punto de vista energético y exergético, por medio 
del análisis de diferentes parámetros a lo largo del 
día. Por lo tanto, el conjunto del modelo termodiná-
mico y de recurso solar son útiles para evaluar cada 
una de estas características en diferentes lugares 
del país, dado que las validaciones realizadas así lo 
sustentan.
Los valores de radiación promedios anuales de H −h y 
D − h, son muy similares a Sevilla (España), donde exis-
ten plantas solares de concentración térmica incluida 
la experimental Solugas, por lo tanto, es viable el uso 
de esta tecnología en el país, con la ventaja de una 
menor variación a lo largo del año.
En el análisis energético, se observa la influencia 
de la temperatura ambiente ya que para el valor 
medio de Sevilla de 288 K la potencia generada es 
de 4570 kW; mientras que en Barranquilla, con una 
temperatura ambiente media de 301 K se producen 
4367 kW, para la misma temperatura de la cámara de 
combustión, la cual tiene una importante relevancia 
en la operación, dado que la reducción de dicha tem-
peratura reduce los valores de la relación de presión a 
la cual el rendimiento global y la potencia son máxi-
mas. En tal sentido, el punto de diseño de la turbina 
de gas (rp = 9.9), está más cerca de punto de máxima 
potencia (rp = 9.2), que del punto de máxima eficiencia 
global (rp = 5.3), para el sistema sin hibridación y (rp = 
6.3) para el sistema hibrido con máximo aporte solar.
La radiación solar local tiene una fuerte influencia 
en la operación de la planta, aunque cabe resaltar que 
la cámara de combustión puede mantener muy esta-
ble la creación de potencia. Por lo tanto, el sistema de 
concentración solar reduce la eficiencia global de la 
planta a pesar de reducir el suministro de calor de la 
cámara y por ende tanto el consumo de combustible, 
como las emisiones contaminantes. 
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Adicionalmente, el sistema de concentración solar 
en el momento de máxima radiación representa el 
59.38% de la destrucción de exergía de la planta, 
dentro del cual el campo de Heliostatos representa 
el 13,9 %. Es importante aquí, resaltar los esfuer-
zos que se hacen en los materiales reflectantes, así 
como los sistemas de seguimiento y el receptor cen-
tral que representan un 46.20% de la destrucción 
de exergía. En consecuencia, se demuestra que es-
te componente tiene la máxima susceptibilidad a 
mejora en mecanismos de reducción de pérdidas, 
ya sea con nuevas configuraciones y/o materiales. 
Otro de los elementos que destruye alta exergía es 
el intercambiador de calor al ambiente, teniendo 
en cuenta al calor disipado y a la temperatura de 
salida del regenerador, siendo superior a 660K y en 
consecuencia, en este caso es viable evaluar el uso de 
ciclos inferiores y otros mecanismos de uso de dicha 
energía disponible.
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Nomenclatura
Ao área del campo de Heliostatos Q
.
hc
Calor de entrada desde la 
cámara de combustión
Ar área de incidencia en el receptor central Q
.
hc1
Calor de entrada al 
intercambiador de la 
cámara de combustión.
Cp Calor especifico del fluido de trabajo Q
.
hs
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Exergía destruida en el 
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recuperador rt





Exergía destruida en el 
receptor Ths





Exergía destruida en la 
turbina Thc
Temperatura de 





Exergía que ingresa el 
concentrador solar UL









Potencia consumida por el 
compresor
Ih Radiación global W
.
t
Potencia generada por la 
turbina
Ibh Radiación normal directa η
Rendimiento global del 
ciclo
Idh Radiación difusa ηc Eficiencia isoentrópica del compresor
M Parámetro de pérdidas del receptor solar ηhs
Eficiencia intercambiador 
de calor del receptor solar
m. Flujo másico del fluido de trabajo ηic
Eficiencia intercambiador 
de calor de la cámara de 
combustión
P Potencia de salida ηl
Eficiencia del 
intercambiador de calor 
ambiente 
Qhlv Poder calorífico inferior del combustible ηo





Calor total absorbido 
por el fluido de trabajo ηt
Eficiencia isoentrópica de 
la turbina
